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oĘls PRIEDMloTU zAMÓWtENtA

t. Specyfikacja zamówienia:

Dobór, dostawa ! wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku
przy ul. św. Jakuba 3, 55-050 Sobótka

W zakres robót wchodzą następujące czynności oraz roboty instaIacyjno_budowlane :

Demontaż, wywóz i zezłomowanie istniejącego żeliwnego kotła gazowego markiViessmann

Dobór nowego, kondensacyjnego kotła 8azowego do obsługi co najmniej jednego obiegu grzewczego
z mieszaczem, pracującego w pełnej automatyce pogodowej (np. kocioł gazowy - kondensacyjny f_

my Viessmann, Vajland, Buderus lub równoważny). Zaleca się, aby dobrany kocioł miał możliwość
rozbudowy automatyki do podgrzewu c.w.u i cyrkulacji.

DemontaŻ istniejącego układu spalinowego i montaż nowego, dostosowanego do technologii
kondensacyjnej.

MontaŻ nowego kotła gazowego z włączeniem do układu grzewczego ispalinowego - wraz odbiorem
kominiarza dopuszczającym do użytkowa nia.

Naprawy po robotach związanych z demontażem i podłączeniem nowych urządzeń.

Ud roŻnienie niesprawnego u kład u nawiewno/wentylacyjnego kotłown i w raz z pomia ra m i

skuteczności i demontaż nieczynnego, starego kanału nawiewnego.

Płukanie instalacji CO z wymianą zaworów, kryzowaniem i montażem głowic termostatycznych _

25szt.

WYkonanie prób szczelnoŚci potwierdzonych protokołem, dokonanie rozruchu i uruchomienia całego
systemu grzewczego.

WYmiana niesPrawnego i montaż nowego systemu bezpieczeństwa 8azowego wraz z protokólarnym
uruchomieniem.

Montaż podzielników ciepła w ilości 25 szt, z możliwością odczytu zdalnego.

Oddanie do eksploatacjicałego ogrzewania i przeszkolenie pracownika do obsługikotłowni

Danie 5 letniej gwarancji, oraz wykonywanie nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych.

ZaPewnienie w czasie gwarancji autoryzowanego serwisu producenta kotła z czasem reakcji nie
dłuższym niż 2 godziny.

v



opis technicZny obiektu:

Powierzchnia użytkowa budynku - 4L5 m2

Powierzchnia kotłowni - 77 m2

Wymagania techniczne:

W celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
wyliczeń sprawności danego kotła w celem ich weryfikacji.

Kocioł grzewczy powinien posiadać moduł automatyki pogodowej, wszelkie urządzenia

kontrolno-pomiarowe, moduł wielofunkcyjny zgłaszania usterki, możliwość zdalnego wglądu i

sterowania przez internet.

Kocioł ma pracowaĆ w pełnej automatyce.

Obowiązkiem wykonawcy jest przedłożenie typu oferowanego kotła, jego parametrów technicznych,
aprobat technicznych na wbudowane materiały.

Gwarancja 60 miesięcy po uprzednich przeglądach odbywających się w 6, L2,18 miesiącu
użytkowania.

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia,
celem uzYskania wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do
wYstąPienia Podczas realizacjizamówienia. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do
Piątku w godzinach od 08:00-14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Numer
telefonu 572 432 430,

WYkonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym, harmonogramu wykonywanych prac.


